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НОРМАТИВ: EN 442-1 & EN 442-2 

Измерение теплоотдачи отопительного прибора. 

Дата:      21/09/2005 

Протокол испытаний:      ENE/MRT.RAP.05256 

Заявитель:      GLOBAL  
Адрес:      Ул. Роньера, 51 – 24060 – Роньо (Бергамо) 

Отопительный прибор  
Марка:     GLOBAL 

Гамма:     STYLE  

Модель:     STYLE 500  

Тип отопительного прибора:     Радиатор 

Основной материал:     Алюминий 

Высота:                            (мм)     575 

Длина:                              (мм)     805 

Глубина:                          (мм)     80 

Количество секций:     10 

Емкость:                          (кг)     1.8 

Масса:                              (кг)     18.7 

Чертеж:                        №/дата     S00E919A-14/09/2001 
 

Результаты испытаний 

Формула расчета характеристик: 

Φ= Km ΔTn qm
c 

Km = 5.63548 экспонента n = 1.32912 C =   0.0 

Номинальная тепловая мощность (при ΔТ = 50 К) испытанной модели: 1024 ватт . 
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